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P C A Laboratorium posiada akredytacje na pobieranie probek wody i SciekOw oraz na badanie:

. \// “ temperatury wody/$ciekow, stezenia zelaza ogdlnego, stgzenia azotyndw, stezenia azotanow, stezenia jonu

AKREDYTACJI amonowego, metnosci, barwy, st¢zenia manganu, sumarycznego stezenia wapnia i magnezu, stgZenia

wolnego chloru, pH, stgzenia chlorkéw, przewodnosci elektrycznej wlasciwej, stezenia siarczandéw(VI),

% zawiesiny, BZTs, ChZT, st¢zenia azotu Kjeldahla, stezenia azotu amonowego, stezenia azotu azotanowego,

stezenia azotu azotynowego, stezenia azotu ogdlnego, stezenia ortofosforanow, stezenia fosforu ogdlnego,

BADANIA o : : : L e i - .

substancji ekstrahujacych si¢ eterem naftowym, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli,

AB 1231 ogblnej liczby mikroorganizméw w temp. 36°C, ogélnej liczby mikroorganizméw w temp. 22°C, liczby
enterokokow katowych, liczby Pseudomonas aeruginosa, liczby bakterii Legionella sp.

Tarnowskie Goéry, 2017-08-22

RAPORT Z BADAN NR 1462/2017

Zleceniodawca:

Zlecenie numer:
Badany obiekt:
Cel badania:
Numer prébki:

Miejsce pobierania prébki:

Numer protokotu przyjecia/pobierania prébki:

Data/godzina pobierania prébki:
Data/godzina dostarczenia prébki:
Stan proébki:

Metoda pobierania prébki:
Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Badania wykonano w dniach:

Gmina Krupski Mtyn
42-693 Krupski Mtyn
ul. Krasickiego 9

60/2017

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
1561/2/2017 ,

Przedszkole w Zietku

Zietek 1 - kran w pomieszczeniu ,,Kuchni”
624/2017

2017-08-16 / 09:45

2017-08-16 / 12:05

dobry

PN-ISO 5667-5:2003,PN-EN ISO 19458:2007
pracownik laboratorium (Kamil Lewicki)
pracownik laboratorium (Kamil Lewicki)
2017-08-16-21

Ocena zgodnosci: Przeprowadzone badania laboratoryjne analizowanej prébki wody nr 1561/2/2017
nie _wykazaly przekroczen najwyzszych dopuszczalnych wartosci oznaczonych
parametréw mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych okreslonych
w zal. nr 1A, 2A i 3B do rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.

poz. 1989).

Rozdzielnik: oryginat : zleceniodawca

kepio—ada

Kivarafors osapusifins o0 00 0e

Zatwierdzil

Wyniki badan dotycza tylko badanych probek. Raport z badan moze by¢ powielony jedynie w cato$ci. Klientowi przystuguje prawo ztozenia skargi w ciggu 14 dni

od daty otrzymania Raportu z badan.

Obowiazuje od 01.01.2013 r.
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WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

*- Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95%. Dla badan mik

19036:2011. Dla prébek nie p P §¢ wyniku badan nie uwzglednia pobierania.

przez Lab

**. NDS - najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1989)
nb - nie badano; A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 1231; NA — metoda nieakredytowana; AP — podwykonawstwo badari w Oérodku Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0. zgodnie z zakresem akredytacji AB 213

Opracowal:

(data, podpis)

Badania mikrobiologiczne

(data, podpis)

Osoba autoryzujaca:

Badanie fizykochemiczne

o3 ".-h i :
mz(d?lta, po!

Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania
I | eI wody/pebrangy probld °C 12.5+0.6 PN-77/C-04584
wody
2 A | Stezenie jonu amonowego mg/l NH;* <0.10 0.5 PN-94/C-04576-4
3 A Barwa mg/1 <5 PN-EN ISO 7887:2012, rozdz. 7
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa .
4 | A (25°C) temp. 21°C pS/ecm 358+11 2500 PN-EN 27888:1999
5 A | pH, temp. 20°C 7.2+0.1 6.5-9.5 PN-EN ISO 10523:2012
: 1
6 | NA | Oznaczanie zapachu TON takeeptowalny) PN-EN 1622:2003
7 | NA | Oznaczanie smaku TFN ! PN-EN 1622:2003
(akceptowalny)
8 A Metnosé NTU 0.28+0.08 1 PN-EN ISO 7027:2003, rozdz. 6
9 A | Stezenie Zelaza ogdlnego ng/l 90+18 200 PN-ISO 6332:2001
10 | A | Stezenie wolnego chloru mg/1 <0.05 0.3 PN-EN ISO 7393-2:2011
Sumaryczne st¢zenie wapnia i mg/l : .
11 A magnezu (twardosé ogdlna) CaCO; 19248 60 - 500 PN-ISO 6059:1999
12 | A | Stezenie azotynow mg/l NO, <0.005 0.5 PN-EN 26777:1999
13 | A | Stezenie azotanow mg/l NO; <2.0 50 PN-82/C-04576/08
14 | A | Stgzenie manganu ng/l <10 50 PN-92/C-04590-02
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania
Ogodlna liczba mikroorganizméw w temp. ’ : : :
1 A 36 +2°C (44 + 4h) jtk/1 ml 2(1;6] nie normowana | PN-EN ISO 6222:2004
: ; ; bez
Ogodlna liczba mikroorganizméw w temp. : ' y : . i
2 A 22 +2°C (68 + 4h) jtk/1 ml 11(6;19] mepraw1fﬂowych PN-EN ISO 6222:2004
zmian
3 | A | Liczba enterokokow katowych jtk/100 ml | nie wykryto 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
4 | A | Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml | nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-1:2014
5 | A | Liczba bakterii Escherichia coli jtk/100 ml | nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-1:2014
krobiologicznych podano przedzial niepewnosci pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95% wg PKN-ISO/TS

KONIEC

Wyniki badan dotycza tylko badanych probek. Raport z badaf moze by¢ powielony jedynie w catosci. Klientowi przystuguje prawo ztozenia skargi w ciggu 14 dni
od daty otrzymania Raportu z badan.

Obowiazuje od 01.01.2013 r.



