
WG
VISTOP 100

Q1
Z-SLS/CEK35/3

OV
SPB-12
280/4

HL-3
Z-EL/G230

Q2
Z-SLS/CEK35/3

OU
WXL 2x24
LEGRAND

F1
CF16
40/4/.0,03

F2
CF16
40/4/.0,03

PE

F1.1
CLS6
C10/1

F1.2
CLS6
C10/1

F1.3
CLS6
C10/1

F1.4
CLS6
C10/1

F1.5
CLS6
C10/1

F1.6
CLS6
C10/1

F1.7
CLS6
C6/1

F1.8
CLS6
C10/1

F1.9
CLS6
C10/1

F1.11
CLS6
C10/1

F2.1
CLS6
C10/1

F2.2
CLS6
C10/1

F2.3
CLS6
C10/1

F2.4
CLS6
B10/1

F2.5
CLS6
B10/1

F2.6
CLS6
B16/3

F2.7
CLS6
B10/1

F2.8
CLS6
B10/1

F2.9
CLS6
B10/1

F2.10
CLS6
B10/1

F2.11
CLS6
B10/1

F1.10
CLS6
C10/1

400/230V

YKY 5x4mm l=32m
zasilanie z TG Sali

2

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

INWESTOR

ZAKŁAD INSTALATORSTWA
ELEKTRYCZNEGO

inż.Wiesław Dawid
42- 600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 6

tel./fax (032) 381-04-00

Urząd Gminy Krupski Młyn

inż. Wiesław Dawid

DATA 06/10

OBIEKT

SKALA NR RYS.

Budowa sali gimnast. wraz z modernizacją budynku zespołu szkół w K.Młynie

5/B
Schemat tablicy rozdzielczej OU

zasil. okien uchylnych

42-693 Krupski Młyn ul. Tarnogórska

UWAGI:
1. Tablicę rozdzielczą umieścic na ścianie

wg rys.nr 2
2. Aparaturę modułową firmy MOELLER
zabudować w rozdzielnicy wnękowej
firmy LEGRAND-FAEL.
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