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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/57745/12/2010

Odczyn (pH) - PN-90/C-04540.01 1] A 7.88 6,5-9,55 1223
Przewodnos¢ elektryczna uS/cm PN-EN 27888:1999 11 A 322 <2500°%17=3
wilasciwa (PEW)
Mangan (Mn) g/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1 A 6 <50
Zelazo (Fe) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1l A <60 < 200
Twardos¢ ogdina mg PN-ISO 6059:1999 1 A 55,8 60 - 500 7=
CaCO,/l
Metnosc NTU PN-EN 1SO 7027:2003 1| A <0,10 <1423
Barwa mgP/l PN-EN SO 7887:2002 1 A <5 <15 429
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1 A 1 1-5%3)
Smak TEN PN - EN 1622:2006 1 A 1 1-848
Chlor wolny mg/l K--5.4-67 of A <0,02 <0,3229
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 1] A 0,07 <05
Azotany (NOy) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 A < 4,50 <5022
Azotyny (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 1 A <0,03 <0529 ]
Enterokoki katowe jtk/100ml  [PN-EN 1SO 7899-2:2004 11 A 0 0
Bakterie grupy coli jtk/100ml  |PN-EN ISO <t 0 p =3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 ‘
Escherichia coli jtk/100ml  [PN-EN ISO 4 A 0 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC;2009

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U.
2010r., nr 72, poz. 466)
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi
Badania probki wody wykazaty, ze w zakresie oznaczanych parametréw woda speinia wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 81, poz. 417 z pézn. zm.).
Woyniki autoryzowat:
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Klasycznych
mgr Bogustaw Wiera - Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

mgr inz. Katarzyna Szota - Laborant - Specjalista ds. Spektrometrii SGS EKO-PROJEKT Sp.z 0.0

ML 3G~ 10~05=

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badar moze bydé wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium,
- Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tylko do badanych probek.
« Niepewnosé pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie klienta
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/57745/12/2010
Objasnienia odnosnikow:
Ao 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 12) Parametr (pH) w rozumieniu -
stezenie jonéw wodoru
Rl Oznaczana w temperaturze 25°C
Tty W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecane ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zalgczniku przez PWK.
423) Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidtowych zmian.
az4) W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
22:2) Nalezy spetni¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny}/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow |

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
przekraczato warto$ci 0,10 mg/l

A Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku
Odczyn (pH) - PN-90/C-04540.01 A +0,30
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa (PEW) uSicm PN-EN 27888:1999 A + 10,00 %
Mangan (Mn) e ngl | PNENISO17204-22006 A +10,00 %
Zelazo (Fe) i ugll PN-EN SO 1729422006 A 110,00 %
Twardos¢ ogdlna mg CaCQO,/l PN-ISC 6059:1999 A + 20,00 %
Metnos¢ — NTU PN-EN 1SO 7027:2003 A +20,00 %
Barwa mgP/ PN-EN SO 7887:2002 A + 10,00 %
Zapach TON PN - EN 1622:2006 A +10,00 %
Smak TFN PN - EN 1622:2006 A + 10,00 %
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.4-67 A + 10,00 %
Amonowy jon (NH,") mg/! PN-EN SO 11732:2007 A +10,00 %
Azotany (NOy) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 A + 10,00 %
Azotyny (NO;) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 A + 10,00 %
Enterokoki katowe jtk/100mlI PN-EN SO 7899-2:2004 A [
' Bakterie grupy coli 1oy jtk/100ml PN-EN ISO ” A -
ety 9308-1:2004-+Ap1:2005+AC:2009
Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO A :
b= 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

4 Niepewnoéé metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

Dodatkowe opisy metodyk:

T

i

KJ-1-5.4-67 KJ-1-5.4-67 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 05.05.2010
A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane S GS | ST Z 0.0

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk, P - badania wykonane przez padwykonawce
« Raport z badart moze byé wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratoriym,
« Wiszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w lym raporcie odnoszq sie tylko do badanych probek.
+ Niepewnoé¢ pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na tyczenie kiienta
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