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Zleceniodawca il ) i ik Identyfikétor: 3485

Gmina Krupski Miyn
ul Krasickiego 9
42-693 Krupski Mtyn

Podstawa realizacji _
Zlecenie z dnia: 2010-02-15 nr Gk. 71111-19/2011, numer systemowy: 11001950

Opis probek

NUmEE Miejsce poboru / etykieta
Iabora'tor)'rjny 2leceniodawey Rodzaj prébki
probki
025146/02/2011 Wodociag Potepa Woda uzdatniona
Stacja Uzdatniania wody Potepa, ul. Sportowa - woda podawana do
sieci

Dane zwigzane z poborem prébek

Numer _ ; . o
laboratoryjny Data poboru probki ; Pobér probki Metoda poboru
probki : .
025146/02/2011 2011-02-21, godz.12:00 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003 A

Data rejestracji probek w laboratorium
2011-02-21, godz.15:16

Data rdzpoczq_cia badan

2011-02-21

Data zakonczenia badan

2011-02-28

Uwagi "

Temperatura pomiaru (PEW) 11,0 °C
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Sprawozdanie zatwierdzil:  Menadz ojektu

mgr Monika Mai iewicz-Jany

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJI, BADAN
| CERTYFIKACJI. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS.

568 EXD-PROJEKT Sp. 20 0, l Obstuga Klienta: ‘ Laboratoria:
| Pszezyna 43-200, Cieszyniska 52a  t 148 32 449 2500 f +48 32 447 2072 e pszezyna@sgs.com | Pszezyna  43-200, Cieszyfiska 52a
; Poznarn  61-880, Gronowa 22/203 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 e poznan@sgs.com l Pila 64-920, Na Leszkowie 4
| Wroclaw  54-413, Klecinska 125 t +48 32 4498 2500 F +48 71 358 7562 e wroclaw@sgs.com | Dzialdowo 13-200, Hailera 35 www.eko-projekt.com.pl
‘; Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 t +48 17 241 1391 e lezajsk@sgs.com , Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 www.sgs.com

B

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Staski $.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschad w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS 0000332989, Kapital zaktadowy 2 559 000,00 =zt



N |
PCL |
POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACJI

ckt L

BADANIA

EREG
AB 1232

Strona nr 2/3 Pszczyna 2011-02-28
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/04042/02/2011

. Wyniki baFlaﬁ i Dopuszczalne
Parametr badany Jednostka Metodyka Nr lab. probki wartosci
025146/02/2011  Wskaznikow
Odczyn (pH) - PN-§0/C-04540.01 1A 7.26 §5-95° 127
Przewodnosc elektryczna uSicm PN-EN 278881999 1A 319 <2800 77
wiasciwa (PEW) i .
Mangan (Mn) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1 A 8 < 50
Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-22006 1 A <60 <200
Twardos¢ ogolna mg PN-1SO 60591999 1 A 166 60 -50072"
CaCoOy/ _ _
Metnosc NTU PN-EN 1SO 7027,2003 1 A <0.10 < e
Barwa ~ mgPt PN-EN ISO 78872002 1 A <5 <1512
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1 A 1 {5
Smak " TFN PN - EN 16222006 1A 1 (gt
Chlor wolny mg/l KJ-I1-5.4-87 0 A < 0,02 <g32em
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISC 11732:2007 1A <0.05 <05
Azotany (NO;) ' ma! PN-EN 1SO 13395 2001 1A < 450 <5 ie
Azotyny (NO, ) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 1A < (0,03 <0522
Enterokoki katowe jtk/100ml  PN-EN ISO 7899-2:2004 1 A 0 0
Bakterie grupy coll jtk/100ml  PN-EN ISO L 0 0120
9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009

Escherichia coli ftk/100ml  PN-ENISO A 0 a

9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29.03 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczoneg| do spozycia przez ludzi (Dz U nr 61, poz 417 zm. Dz U
20107, nr 72, poz. 466)
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
Badania probki wody wykazaty, ze w zakresie oznaczanych parametrow woda spetnia wymagania okreslone w Rozpoerzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.).

Wyniki autoryzowat:
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Klasycznych

magr Bogusiaw Wiera - Kierownik Dzialu Mikrobiologii i Parazytologii SGS FKN.PRA IEKT o
mgr inz. Katarzyna Szota - Laborant - Specjalista ds. Spektrometrii o el e PiZ &0
i Sl : 1A
ki
07
NiP ;
R IN 240157537
10-
A - metodyki akredylowane NA - metndyki nieakrodytowane
Miejsce wykonania analiz: 0 - leren 1 - Pszezyna 2 - Pila 3 - Dealdowo, 4 - Lezaisk P - padama wykonane preez podwykonawce

= Raport z hadart moze by¢ wykorzystany « kopiowany w caloscr Kopiowane czesoowe jest dopuszezalie po uzyskaniu psemne zgody fabaratanm
- Wszystiie wyriki badan | pomiarow zestawane w lym raporce odnosza sie tylka do badanych probek

- Migpownose pomarowa dia parametrow nukrobiologiczaych jest podawana na zyczene khenla

EKO-PROJEKT SP. Z 0.0. NALEZY OBECNIE DO MIEDZYNARODOWEJ GRUPY SGS, SWIATOWEGO LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, WERYFIKACJI, BADAN
| CERTYFIKACJI. SWIADCZONE PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USLUGI SA INTEGRALNA CZESCIA BRANZY OCHRONY SRODOWISKA SGS.

Spzo | Obsluga Klienta: | Laboratoria:
Pszczyna 43-200, Cieszyniska 52a  t +48 32 449 2600 f +48 32 447 2072 e psu:zyna@sgs.comé Pszezyna  43-200, Cieszyniska b2a
Poznarn  61-680, Gronowa 22/203 t +48 32 449 2500 1/ +48 61 820 4031 e poznan@sgs.com | Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54413, Klecinska 125 t +48 32449 2500 1 +48 71 358 7562 e wroclaw@sgs.com : Dziatdowo 13-200, Hallera 35 www .eko-projekt.com.pl

{ Lezajsk  37-300, Wierzawice B74 t +48 32 449 2500 1t +48 17 241 1391 e lezajsk@sgs.com s7ajsk 37-300, Wierzawice 874 www.sgs.com
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Objasnienia odnosnikow:

2 11223 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 12) Parametr (pH) w rozumieniu -
stezenie jonow wodoru

5 rFed) Oznaczana w temperaturze 25°C

7.2.4) W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecane ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze |est to wartos¢ pozadana dla zdrowia

ludzkiego. ale nie nakiada obowigzku uzupetniania minimalne) zawartosci podanej w zalaczniku przez PWK

H2Y) Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidiowych zmian.

2z W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkam.

gl Nalezy speinic warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1, gdzie warto&ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow |
azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wedociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/|

ve3) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.
Parametr badany Jednostka Metodyka ::cl,?rsl:!;vrvgx:c*
Odezyn (pH) . R PN-90/C-04540.01 A +0.30
Przewodnosc elektryczna wiasciwa (PEW) uS:’Cﬁ”I - PN-EN 27888:1999 A + 10,00 %
Mangan (Mn) ng/! PN-EN 1SO 172942 2006 A + 10,00 %
Zelazo (Fe) ug/! PN-EN IS0 17294-2 2006 A + 10,00 %
Twardosé ogbina mg CaCQO./l PN-1SO 6059:1999 A + 20,00 %
Metnosé 'NTU PN-EN SO 7027:2003 A £ 20,00 %
Barwa ‘ mgPY! PN-EN ISO 7887:2002 A + 10,00 %
Zapach ' TON  PN-EN 16222006 A + 10,00 %
Smak TFN PN - EN 16222006 & + 10,00 %
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.4-67 & + 10,00 %
Amonowy jon (NH,'} mg/l PN-EN ISO 117322007 A + 10,00 %
Azotany (NO,) mg/l PN-EN ISO 133952001 A +10,00 %
Azotyny (NO.) 'mg/l PN-EN ISO 13395:2001 A + 10,00 %
Enterokoki kalowe jtk/100ml PN-EN 1SO 7899-2:2004 A -
Bakterie grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO A -
9308-1:2004+Ap1.2005+AC 2009
Escherichia coli jik/100m! PN-EN ISO A -
9308-1:2004+Ap1:2005+AC 2009

Niepewnosc metody ckreslono jako niepewnosc rozszerzona Wspolczynnik rozszerzenia k 2 poziom ufnosci 95

Dodatkowe opisy metodyk:
Metodyka Opis
KJ-1-5 4-67 KJ-1-5.4-67 - Procedura badawcza wersja 02 z dmia 05 05 2010
SGS CKO.PROJ AT Spuz a. ¢
A - matodyk: akredylowane NA - melodyki nieakredytowane ul. CreszyprsFa’t 13200 Pszezyna

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren 1 - Pszczyna 2 - Pila; 3 - Dzialdowo, 4 - Lezaisk. P - badamia wykonane przez podwykonawee (el (00000 nn: <

+ Raport z badan moze byc wykorzystany 1 koplowany w calodc:. Kopiowanme czgsciowe jest dopuszezalie Do uz ySkani pisemne zqocty Sggm@ianm |- 2. RPEGSON 240157537
+ Wszystkie wymikt hadan | ponuarow zestawione w lym raporcie odnosza sie tylko do badanych probek 10
+ Niepewnosc ponvarowa dia parametrow mikrobiologicznyeh jest podawana na zyczemie kienta Iy
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