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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/05970/03/2012 AT
Zleceniodawca Identyfikator: 3485

Gmina Krupski Mtyn
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Miyn

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2012-03-01 nr Gk.7021.7.37.2012, numer systemowy: 12002690

Opis probek

Numer -3 3

laboratoryjny e ce pob.oru | elglist Rodzaj probki
B 1 zleceniodawcy

prébki

033795/03/2012 Wodociag Potepa Woda podawana do sieci
Stacja Uzdatniania wody Potepa, ul. Sportowa - Kran do poboru probek
(pomieszczenie SUW)

Dane zwigzane z pobieraniem probek

Iab(l;lrL;rtr;?;jny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
033795/03/2012 2012-03-08, godz.10:10 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003 A

Data rejestracji probek w laboratorium

2012-03-08, godz.13:04

Data rozpoczecia badan

2012-03-08

Data zakonczenia badan

2012-03-12

Uwagi

- MONITORING KONTROLNY kv, 2042

Autoryzowat: Sporzadzit:
mgr Magdalena Wielgos - Zastepca Kierownika Dziatu Analiz Nieorganicznych mgr Katarzyna Gilowska
mgr Bogustaw Wiera - Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

Menadzer Projektu

SGS EKOQ-PRCJIEKT S 2
ul. Cieszymska 58A 43.900 Sz rum
&b {0-32) 432 25 00 Fac i5-001 24 it

NIP 638-16-7 4.5 REGLH 3291587527

Lokalizacje: Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszyrniska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 61-855, Gronowa 81 t +48 32 449 2500  tHf +48 61 820 4031 Pita 64-920. Na Leszkowie 4
Wrm‘ﬂaw 54-413, Klecinska 125 t +~48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t ~48 32 449 2500 f +48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

Szczecin 71-425, Lutniana 39 pok.19 t +48 91 421 3517 f +48 91 421 36517 www.pl
.pl.sgs.com

4

Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski S.A. 77 1050 1315 1
) o ) A ! [ E 3 AL 000 0022 9571 3867
Sad Bejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989, Kapitat zaktadowy 2 559 000,00 zt
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
—_——

AB 1232
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9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

Wyniki badan | Niepewno$é | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) wartosci
033795/03/2012 wskaznikéw 2)
Odczyn (pH) - K&1-5.7-25 A 7.6 +0,3 6,5-9,5%29
Przewodno$¢ elektryczna whasciwa uS/cm | PN-EN27888:1999 A 336 +34 £2500°'72%
(PEW)
Mangan (Mn) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 11 A <40 R <50
Zelazo (Fe) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1A < 60,0 - <200
Twardos¢ ogdina mg CaCO,/t | PN-ISO 6059:1999 1A 216 +44 60 - 500 724
Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027:2003 1A <0,10 - <429
Barwa mgPtl  |PN-EN ISO 7887:2002 11 A <5 - <522
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1A 1 - 1-54=3
Smak TFN PN - EN 1622:2006 1A 1 - 1-8429
Chlor wolny mg/l KJ1-5.7-27 0] A 0,30 +0,05 <S01382%"
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 11 A < 0,05 - <05
Azotany (NO;) mg/| PN-EN SO 13395:2001 11 A < 4,50 = <5022
Azotyny (NO,) mgl | PN-EN ISO 13395:2001 1] A <0,03 - £0,52%2
Enterokoki katowe jtk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 11 A 0 - 0
Bakterie grupy coli jtk/100ml | PN-EN ISO 1A 0 = 0=y
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 11 A 0 - 0

1) Niepewno$é metody okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoséci 95%. Niepewno$c rozszerzona podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U. nr 81, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

Badania probki wody wykazaty, ze w zakresie oznaczanych parametrow woda speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zm.).

523)
§i72z3)

7.2.4)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody.
5) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecane ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$é pozadana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zataczniku przez PWK.

4.23)
2.z4)

2.22)

Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami
Nalezy speié warunek: [azotany)/50+{azotyny)/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stgzenie azotanow i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

1.2.3)

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

KJ-5.7-25

KJ-1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

KJHI-5.7-27

KJ-1-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011

A - metodyki akredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostgpnymi na stronie www.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

NA - metodyki nieakredytowane

« Wszystkie wyniki badar i pomiarbw zestawione w tym raporcie odnoszg si¢ tylko do badanych probek.

SGS EKO-PROJEKT Sp. z

Lokalizacje:
Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 61-655, Gronowa 81

Wroctaw 54-413, Kiecinska 125
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 71-425, Lutriana 39 pok.19

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t ~48 91 421 3517

f -48 32 447 2072
tHf +48 61 820 4031
f +48 71 358 7562
f +48 17 241 1391
f +48 91 421 3517

SGS EKC-PROUEKT 5,
ul. Cieszy 5«2 522
Wolonim <38 25 a0 7+

NIP 633-4Y9-688-512 BEGCOM Dok ==z
NIP 63743 -512 REGGH 53015

Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Pita 64-920. Na Leszkowie 4
Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)
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