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Podstawa realizacji . s
Zlecenie z dnia: 2012-11-23 nr Gk.7021.7.224.2012, numer systemowy. 120

Opis probek

Numer Miejsce poboru/ etykieta Rodzaj prébki
laboratoryjny zleceniodawcy
g Woda z sieci
Wodociag Potepa . _ _ _ _
ity Zespot Szkolno-Przedszkolny w Potepie - kran w pomieszczeniu zmywalni wodocnag'owej

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

ke Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
laboratoryjny . |
probki . : - e
ici PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN
075888/12/2012 2012-12-13, godz.08:25 Przedstawiciel Laboratorium o A5s2007 (A)
Data rejestracii probek w laboratorium
2012-12-13, godz.18:53
Data rozpoczecia badan
2012-12-13 :
Data zakonczenia badan
2012-12-17
Uwagi
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/44866/1 2/2012

: Wyniki badan | Niepewnos¢ | Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona D) wartosci
B ‘ SR 075888/12/2012 | wskaznikéw ZJ
Odczyn (pH) - KJH-5.7-25 of A 77 $0.3 §5-95° |
Przewodnosé elekiryczna wiasciwa psicm PN-EN 27888:1999 0] A 284 +29 < 250051729 J
(PEW)
Chlor woiny mg/| KJi-5.7-27 o} A < 0,05 - <0,322%
Mangan (Mn) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 1A 7.9 +0.8 <50
Zelazo (Fe) ng/l PN-EN iSO 17294-2:2006 1 A < 60,0 - <200
\ﬁTardoéé ogoéina mg CaCO4/l PN-ISO 6059:1999 11 A 210 +42 60 - 500 724
Wetnoéé NTU PN-EN 1SO 7027:2003 11 A 0,14 +0,05 <1429 J
Barwa mgPUl PN-EN 1SO 7887:2012 11 A <5 - <15 4% J
Zapach TON PN - EN 1622:20086 11 A 1 - 1-5423
Smak TEN PN - EN 1622:2006 1 A 1 - 1-8423
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 11 A <Q,05 - <05
Azotany (NO5) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 1 A < 4,50 - < 50222
Azotyny (NO,) mgl | PN-EN ISO 13395:2001 i A 0.06 +0.02 <05229 |
Enterokoki katowe jtk/100mi PN-EN ISO 7899-2:2004 1 A 0 - 0 J
Liczba bakterii grupy coli jtky100mi | PN-EN 1SO 11 A 0 \ - 01=¥ ‘J
9308-1:2004+Ap1 :2005+AC:2009
Liczba Escherichia coli jtky100mi | PN-EN 1SO 11 A 0 ‘ - 0 J
9308-1:2004+Ap1 -2005+AC:2009

jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

Warloéci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalnoéci metody.
Wartoéci wynikow badan poprzedzone znakiem wiekszoséci (>} oznaczaja uzyskanie wyniku powyzej Garnej Granicy Oznaczainosci metody.

1) Niepewnosé metody okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzona, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez judzi (Dz. U. nr 61, poz. 447, zm. Dz. U. 20101, nr 72, poz. 466)
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Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecane ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, z& jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej W zatgczniku przez PWK.

Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawid{owych zmian.

Nalezy spetnic warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow i
azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

Dopuszcza sie pojedyncze pakterie wykrywane sporadycznie, nie W kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

Badana probka wbdy spefnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pé2zn. zm.).

Idenyt'yfikacja metody badawczej L Zastosowana procedura badawcza
KJ-1-5.7-25 KJ-1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011
KJ--5.7-27 KJ-1-5.7-27 Procedura badawcza wersja 03 z dnia 15.06.2011

- Koniec sprawozdania -----—-
A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie Z OWSU dostepnymi na stronie wwiw.ekoprojekt.com.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dziatdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawcg
« Raport z badar moze by¢ wykorzystany i kopiowany W calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.




